
Activation fonction protection boucle réseau 

 

Explication : par défaut, chaque commutateur n’est pas protégé contre les incidents de 
boucles réseau. 

Pour cela, il faut don impérativement activer cette fonction dès que l’équipement est 
installé. 

Concrètement, cela permet de ne pas provoquer un effondrement de la connexion du 
réseau local, car le port en question est isolé logiciellement. De plus, le voyant de 

l’interface du commutateur en question adopte un état particulier pour avertir 
visuellement qu’un problème est en cours. 

Aussi sur l’interface Cloud, voici comment s’y prendre. 

1) Se connecter sur le projet du client 
2) Se rendre dans la liste des périphériques 
3) Cliquer sur le commutateur en question 
4) Se rendre dans la rubrique « CONFIGURATION » 
5) Se rendre dans les rubriques « GENERAL » puis « PREVENTION DES 

BOUCLES » 
6) Enfin, activer l’interrupteur de protection des boucles réseaux 

 



 

 

 


